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Oprawy zastosowane w projekcie:

CO LED 1587 39W
C1

Prima LED IP44 840 11 W
oprawa dostropowa

Prima LED IP44 840 22 W
oprawa dostropowa

P2

P1

Canos LED 16W

S4000 530 LED 840 11W
oprawa naścienna

S4000 BIS 1050 LED 840 21W OPAL
oprawa dostropowa

VERSO LED
oprawa dostropowa awaryjna

V

VERSO LED W
oprawa dostropowa awaryjna

V2

POINT-L
oprawa awaryjna

AW

P

M1 Monitor 1 LED
oprawa naścienna oświetlenia 
ewakuacyjnego

Monitor 1 IP65 LED HO
oprawa oświetlenia awaryjnego z grzałką

AWZ

AWZ AWZ


