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Dotyczy: uvzgodnienia fkwidacii  kolizi  istnisjgoej  infrastruldury
elektroenergefycznef SN-15kV | 0,4kV w zwiazku z planowang przebudowa
istivefacego zjiazdu publicznego do niertichomosci gruntowe) (dziatka nr
60/1, obreb 2140) w pasie drogowym al Wojska Folskiego (dziatka nr
125/1}) w miefscowosof Szczechn — budowa hali fenisowej wraz z
zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym oraz
hudowie miefsc parkingowych.

Opinia nr 2/05/2015 =z dnia 22052015 r. waina do
dnia 04.02,2017 r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin w zataczeniu
przesyta uzgodniony projekt  wykonawczy przebudowy  istniejace]
infrastruktury elektrosnergetycznej SMN-15 kV i nN-0,4kV w 2wigzky z
planowang przebudows istnigjacego zjazdu publicznego do nieruchomosci
gruntowe| {(dzialka nr 6071, obreb 2140} w pasie drogowym al. Wojska

Folskiego (dziatka nr 125/1) w migjscowosci Szczecin — budowa hali

fenisowej wraz z zapleczem administracyjno - socjalnym i

magazynowym oraz budowie miejsc parkingowych z nastepujacymi

Uwagarm:

1. Prace w poblizu infrastruktury elektroenergetycznej bedacej wlasnoscia
ENEA OQperator sp. z 0.0 nalery wykonat pod nadzorem i w
uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Szczecin.

2. Wszelkie prace w  bezposrednigj hliskodci  infrastruktury
elektroensrgetyczne] nalezy wykonad recznie.

3. Odkryta infrastrukturg elektroenergetyczng w sposab widoczny nalezy
oznaczyé | zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w miejscach
skrzyzowan i zblizer do istniejacego uzbrojenia nalezy dodatkowo
zabezpieczyé rurami dwudzielnymi A160 PS firmy LArot” {kabel SN-
15kV) i A110 PS firmy  Arot” (kabsl nN-0,4kV).
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11.

Rury zabezpieczajgoe kable (istnicjgce} powinny wystawad min. (,5m z
kazdej strony ulicy, wjazdu, uzbrojenia podziemnago i innych obiektdw
z ktorymi sie krzyzujg réwniez w przypadku zblizen do istniejacego
uzbrojenia kable uktadad w rurach ostonowych jw.

Kabel SN ukladaé na gliebokosdci 1 m od projektowanych rzednych
terenu. Kable nN ukladaé na gtebokosci 0.7 m od projektowanych
rzednych terenu.

Zaprojektowad odpowiednig ilos¢ przepustow wg zasady: ilosé
istniejaeych kabli razy 1,5 2 zackragleniem w gére i oznakowaéd miejsce
ich utozenia.

. Zglosic do ENEA Operator Sp. z 0.0, roboty ulegajace zakryciu

dotyczace przebudowywane] sieci elekircenergetyczns) do sprawdzenia
w trakcie lub bezposrednio pa ich wykenaniu.

Caloge prac nake2y wykonac 2godnie z Projektem Wykonawezym pt.
‘Budowa hafi tenisowef wraz z zapleczem administracying — socfalnym i
magazynowym wraz z nigrbednyvimi wZadzeiami budowlanymi oraz
budowa migfsc parkingowych wraz z fowarzyszaca infrastrukturg -
usuriecie holizig ketdi ENEA Cperator Sp. z o.0. 2 projekiowanym
wjazdermn na feren inwestygii”™ oraz z Polska Norma N SEP-E-004
nElaktroenargefyczne i sygnalizacyfne linie kablowe.
Projektowanie i bugowa’™.

Prace zwigrane z przygolowaniem migjsca pracy i przekazaniem
miejsca pracy nalety uzgodnic z Rejonem Dystrybugji Szezecin.

W przypadku zmiany sposobu zagaspndé_mv.rania preedmictowego

terenu nalezy ponownie wystgpié do ENEA Qperator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szezecin o wydanie warunkdw na likwidacie kolizji 2
istniejgca infrastruktura elektroenergetyczng SN inN.

Usuniecie kolizii odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora

budowy).

Z powazaniem
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